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ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ     ΠΡΟΣ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά       
Τηλ.: 2251026390       
Fax : 2251037130 

 
ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης οικονοµικής προσφοράς για την  ανάθεση συντήρησης  – 
κάλυψης  ετοιµότητας τριών (3) ηλεκτροπαράγωγων ζευγών του Νοσοκοµείου  
 
 
  Το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.  2η/21-05-2014 (Θέµα 
15ο) ζητά την υποβολή κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την ανάθεση 
συντήρησης – κάλυψης ετοιµότητας τριών (3) ηλεκτροπαράγωγων ζευγών του 
Νοσοκοµείου  για ένα έτος.  
 Παρακαλούµε η προσφορά σας (τιµή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α.  
        Συνολικό ποσό έγκρισης για ένα έτος  10.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 16%.      
        Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προµηθειών το αργότερο 
ως τη  Πέµπτη 19-06-2014 και ώρα 14:30. 
       Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο 
προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
που ακολουθούν   στις  οποίες  θα συµµορφωθεί απαρέγκλιτα. 
 
 
                                                                                

 

                                                                                              Ο ∆/ΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 

 

                                                 ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

1)ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π.&ΣΙΑ Ο.Ε.     FAX:225104 2248 
2)ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ Σ.& ΣΙΑ Ο.Ε.    FAX:2251020543 
3)ΚΑΚΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ               FAX:2251043643 
4) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.  
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 (www.vostanio.gr)  ΚΑΙ ΣΤΗ    ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 

 
 
 
 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Κάλυψη ετοιµότητας 3 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γενικού Νοσοκοµείου 

Μυτιλήνης 

 

 

Α. Αντικείµενο 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την τακτική συντήρηση 

και αποκατάσταση βλαβών των τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γενικού 

Νοσοκοµείου Μυτιλήνης που περιγράφονται παρακάτω προκείµενου να βρίσκονται πάντοτε 

σε κατάσταση ετοιµότητας λειτουργίας: 

1. Petrogen ΑΡΗΣ Ρ500, έτος κατασκευής 2000, 500 KVA, αυτόµατο, κινητήρας 

VOLVO, γεννήτρια STAMFORD. 

2. Petrogen ΖΕΥΣ Ρ200, έτος κατασκευής 1996, 200 KVA, αυτόµατο, κινητήρας 

PERKINS, γεννήτρια STAMFORD. 

3. Caterpillar D334, έτος κατασκευής 1974, 188 KVA, αυτόµατο. 

 

 

Β. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Συγκεκριµένα για την περίοδο ισχύος της σύµβασης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τις 

παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ∆ιενεργεί µε εξειδικευµένα συνεργεία τις απαραίτητες τακτικές τεχνικές 
επιθεωρήσεις έτσι ώστε τα Η/Ζ να βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση 

και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους γενικότερα. Οι τεχνικές 

επιθεωρήσεις δεν µπορεί να είναι λιγότερες από δώδεκα (12) ετησίως, δηλαδή 

τουλάχιστον µία (1) κάθε µήνα, µε αντίστοιχη σύνταξη ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ η οποία θα παραλαµβάνεται από τον 

Εργοδότη. Σε µια από τις παραπάνω επιθεωρήσεις θα περιλαµβάνεται και η 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, χωρίς πρόσθετη χρέωση, πλέον της χρέωσης 

των απαραίτητων αναλωσίµων. Αναλώσιµα θεωρούνται τα λιπαντικά, τα φίλτρα 

καυσίµου, ελαίου, αέρος και ψυκτικού υγρού, τα υγρά συστηµάτων ψύξεως, τα 

υγρά συσσωρευτών, οι συσσωρευτές (µετά από 1 έτος λειτουργίας). Επιπλέον 

κάθε εβδοµάδα (κατά προτίµηση Σάββατο) πραγµατοποιείται εκκίνηση και 

λειτουργία του Η/Ζ και κάποιοι βασικοί έλεγχοι. Οι εργασίες που θα 

πραγµατοποιούνται σε κάθε περίπτωση φαίνονται στο επισυναπτόµενο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Η/Ζ. Κάθε εργασία στα πλαίσια 

του προγράµµατος ή έκτακτη θα καταγράφεται από τον Ανάδοχο σε βιβλίο 

συντήρησης το οποίο θα βρίσκεται στον χώρο των Η/Ζ και θα ελέγχεται τακτικά 

από τον Εργοδότη. 

2. Παρέχει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη και παροχή συµβουλών και τεχνικών 

οδηγιών, 365 ηµέρες το χρόνο. 

3. Παρέχει άµεση ανταπόκριση σε κλήση αποκατάστασης βλάβης µε επίσκεψη 
ειδικευµένου τεχνικού στον τόπο εγκατάστασης του Η/Ζ, εντός το πολύ 2 ωρών, 

365 ήµερες το χρόνο και για όλο το εικοσιτετράωρο. Γι΄ αυτόν τον σκοπό θα 

υπάρχει τηλεφωνικό νούµερο του Αναδόχου στο οποίο θα απαντά όλο το 24ωρο. 

4. Αποκαθιστά το ταχύτερο δυνατόν την λειτουργία του Η/Ζ σε περιπτώσεις 

βλαβών. Ειδικά σε περιπτώσεις βλαβών του συστήµατος αυτοµατισµού του Η/Ζ, 

η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται το πολύ εντός 48 ωρών από την κλήση 

του Εργοδότη. Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να αποκαταστήσει τυχόν 
βλάβη στο σύστηµα αυτοµατισµού εντός του παραπάνω χρόνου, η ποινική ρήτρα 

θα είναι ίση µε την αµοιβή του Αναδόχου για τρεις (3) µήνες για κάθε 24ωρο 



καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα θα δίδεται στον Εργοδότη ως έκπτωση επί του 

αµέσως επόµενου τιµολογίου πληρωµής του παρόντος συµβολαίου. Οι 

απαραίτητες εργασίες θα γίνονται στον τόπο εγκατάστασης του Η/Ζ εκτός από 

εκείνες που απαιτούν µεταφορά εξαρτηµάτων στο συνεργείο του Αναδόχου. Ο 

Εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να φροντίσει για την άµεση πρόσβαση 

προς το Η/Ζ, του ειδικευµένου τεχνικού µόλις αυτός παρουσιαστεί στην 

διεύθυνση της εγκατάστασης του Η/Ζ. 

5. Παρέχει χωρίς επιπλέον χρέωση τις υπηρεσίες αποκατάστασης των βλαβών που 
τυχόν θα προκύψουν στο σύστηµα αυτοµατισµού του Η/Ζ.  Για την 

αποκατάσταση βλαβών που τυχόν προκύψουν στο Η/Ζ, εκτός απ τις βλάβες στο 

σύστηµα αυτοµατισµού θα γίνεται κατά περίπτωση χρέωση, πλέον της µηνιαίας 

αµοιβής, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του Εργοδότη. 

6. Λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ώστε η 
λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους 

κανόνες της επιστήµης και τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς, διατάξεις και νόµους. 

7. Εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, 
περισυλλέγει πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείµµατα εργασιών, τα 

αποµακρύνει και τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές.  

8. Ο Ανάδοχος παρέχει την δυνατότητα της διακοπής της σύµβασης από την 

πλευρά του Εργοδότη, χωρίς καµία υποχρέωση αυτού για αιτιολόγηση της 

διακοπής και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού 

που αντιστοιχεί στον εναποµένοντα χρόνο που δεν καλύπτεται πλέον από το 

παρόν συµβόλαιο. 

9. Πριν την υπογραφή της σύµβασης θα προηγείται επιθεώρηση των εν λόγω Η/Ζ 

και διενέργεια τυχόν επισκευών ή συντηρήσεων που θα κριθούν απαραίτητες από 

τον Ανάδοχο. Το κόστος των τυχόν επισκευών ή συντηρήσεων καλύπτεται 

αποκλειστικά από τον Εργοδότη, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσής του από τον 

Ανάδοχο. 

 

 

 

Γ. Απαιτούµενα προσόντα 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα τα οποία θα 

αποδεικνύονται µε νόµιµα έγγραφα: 

1. Να διαθέτει 10ετή τουλάχιστον εµπειρία σε εγκατάσταση / λειτουργία / 

συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. 

2. Να διαθέτει Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό Ανωτάτης Σχολής µε 
τουλάχιστον 5ετή εµπειρία στο εν λόγω αντικείµενο. 

3. Να διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό µε τις απαιτούµενες από τον νόµο 
άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος. 

 

 

 

∆. Αξία συµβολαίου και τρόπος πληρωµής 

Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τετραµηνιαία αµοιβή για τις παραπάνω εργασίες. 
Η παραπάνω αµοιβή θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τετραµήνου, τρεις  φορές 

ετησίως. 

 

 

Ε. ∆ιάρκεια συµβολαίου και ανανέωση 

 

1. Το συµβόλαιο θα ισχύει για ένα (1) έτος, µπορεί δε να διακοπεί από τον 
Εργοδότη οποιαδήποτε στιγµή, σύµφωνα µε την παράγραφο Β8 του παρόντος, 

µετά από έγγραφη αίτηση του. 



2. Μετά την παρέλευση του πρώτου έτους ισχύος το παρόν συµβόλαιο µπορεί να 
παραταθεί µε απόφαση ∆.Σ. για έναν ακόµη χρόνο.  

 

ΣΤ. Εξαιρέσεις 

Το παρόν συµβόλαιο δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Βλάβες προκληθείσες από λογούς ανεξαρτήτους της ευθύνης του Αναδόχου 
όπως φυσικές καταστροφές, κλοπή, πυρκαγιά, πτώση ή κρούση ξένων 

αντικείµενων επί του Η/Ζ. 

2. Βλάβες προκληθείσες από προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης από τρίτους 
χωρίς την συγκατάθεση του Αναδόχου. 

3. Βλάβες από αποδεδειγµένα κακό χειρισµό ή λειτουργία εκτός των προδιαγραφών 
του µηχανήµατος καθώς επίσης και από χρήση κακής ποιότητας καυσίµου. 

4. Βλάβες προκληθείσες από προσπάθεια µετακίνησης ή αλλαγή των 
χαρακτηριστικών εγκατάστασης του Η/Ζ χωρίς την συγκατάθεση του Αναδόχου. 

 

 

 

Ζ. Παραλαβή 

Η παραλαβή των τακτικών επιθεωρήσεων θα γίνεται από την σχετική τριµελή επιτροπή 

παραλαβής του Νοσοκοµείου. 

 

 

 

Πρόγραµµα ελέγχου ετοιµότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

 

∆ιαστήµατα ελέγχων     (Α) = κάθε εβδοµάδα 

(Β) = κάθε µήνα 

   (Γ) = κάθε 12 µήνες ή 200 ώρες λειτουργίας 

 

 

Α/Α Εργασίες  Α Β Γ 

Α. Σύστηµα λίπανσης     

1 Έλεγχος στάθµης και κατάστασης ελαίου  Χ Χ  

2 Έλεγχος κολάρων *  Χ  

3 Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως   Χ  

4 Ένδειξη οργάνου πιέσεως   Χ  

5 Καθαρισµός υγροποίησης αναθυµιάσεων *  Χ  

6 Αλλαγή ελαίου    Χ 

7 Αλλαγή φίλτρου ελαίου    Χ 

8 Λίπανση κουζινέτων *  Χ  

      

Β. Σύστηµα τροφοδοσίας πετρελαίου     

1 Έλεγχος στάθµης πετρελαίου  Χ Χ  

2 Έλεγχος κολάρων   Χ  

3 Καθαρισµός προφίλτρου και αποστράγγιση νερού *  Χ  

4 Καθαρισµός αερισµού δεξαµενής πετρελαίου *  Χ  

5 Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθµιστή 

(governor) 

  Χ  

6 Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου    Χ 

7 Καθαρισµός ανυψωτικής αντλίας    Χ 

8 Έλεγχος ακροφυσίων   Κατά 

περίπτ

ωση 

 

9 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου   Κατά  



περίπτ

ωση 

      

Γ. Σύστηµα τροφοδοσίας αέρα     

1 Καθαρισµός φίλτρου αέρα   Χ  

2 Καθαρισµός αεραγωγών και κολάρων *  Χ  

3 Έλεγχος αερισµού γεννήτριας   Χ  

4 Έλεγχος και λίπανση turbo *  Χ  

5 Αλλαγή φίλτρου αέρος    Χ 

      

∆. Σύστηµα υδρόψυξης     

1 Έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού  Χ Χ  

2 Έλεγχος κολάρων   Χ  

3 Έλεγχος ψυγείου   Χ  

4 Έλεγχος βαλβίδας θερµοκρασίας νερού   Χ  

5 Ένδειξη οργάνου θερµοκρασίας νερού   Χ  

6 Έλεγχος ιµάντων   Χ  

7 Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού *  Χ  

8 Έλεγχος/αλλαγή ψυκτικού υγρού    Χ 

      

Ε. Σύστηµα εκκίνησης και αυτοµατισµού     

1 Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών µπαταρίας  Χ Χ  

2 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων   Χ  

3 Έλεγχος ιµάντα εναλλάκτη φόρτισης   Χ  

4 Ένδειξη βολτοµέτρου D.C. κατά την φόρτιση   Χ  

5 Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών   Χ  

6 Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού   Χ  

7 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων   Χ  

8 Έλεγχος µίζας   Χ  

      

ΣΤ. Σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος     

1 Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων   Χ  

2 Έλεγχος διακόπτη φορτίου   Χ  

3 Έλεγχος πεδίου ισχύος *  Χ  

4 Ένδειξη βολτοµέτρου A.C. L1-L2 Φ  Χ  

 L2-L3 Φ  Χ  

 L3-L1 Φ  Χ  

 L1-N Φ  Χ  

 L2-N Φ  Χ  

 L3-N Φ  Χ  

5 Ένδειξη αµπεροµέτρου A.C. L1 Φ  Χ  

 L2 Φ  Χ  

 L3 Φ  Χ  

6 Ένδειξη συχνοµέτρου Φ  Χ  

      

Ζ. ∆ιάφοροι έλεγχοι     

1 Έλεγχος και ρύθµιση βαλβίδων   Κατά 

περίπτ

ωση 

 

2 Έλεγχος εξάτµισης κινητήρα   Χ  

3 Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων   Χ  

4 Έλεγχος προθερµαντήρα νερού *  Χ  

5 Περιποίηση-καθαρισµός Η/Ζ - καθαρισµός χώρου   Χ  



6 Έλεγχος φωτισµού χώρου  Χ   

      

 Παρατηρήσεις   Ηµερο

µηνία 

 

      

      

      

 

 

Επεξήγηση συµβόλων 

(*) = εάν υπάρχει 

(Φ) = έλεγχος υπό φορτίο 

 

Ο έλεγχος υπό φορτίο θα γίνεται κατά προτίµηση κάθε δίµηνο για τον ολοκληρωµένο 

λειτουργικό έλεγχο του Η/Ζ. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης επιθυµεί να παραληφθεί ο 

έλεγχος αυτός ενηµερώνει σχετικά επιτόπου τον υπεύθυνο τεχνικό συντήρησης. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


